
                                                                          

                                                                

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA BAIXA

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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Construir Drywall
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e peças sanitárias
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Legenda

A construir
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Remoção lavatório, pia e

peças sanitárias

Remoção de portas

06 Demolir balcão05 Remoção de janelas

Obs.:

Será demolido todo forro em pvc, todo rodapé existente.
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Instalação de janelas Construir balcão

11

Todo forro será novo.

Divisória em vidro12

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA DEMOLIR

ANVISA

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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Legenda

A construir

A demolir
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Demolição de escada
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Remoção de portas

06 Demolir balcão05 Remoção de janelas

Obs.:

Será demolido todo forro em pvc, todo rodapé existente.

10
Instalação de janelas Construir balcão
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Todo forro será novo.
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ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA  CONSTRUIR

ANVISA

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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ENGENHEIRA CIVIL
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PLANTA DE LAYOUT

ANVISA

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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Cód. Q.Material

JANELAS

Tipo

(L x H x P)

Vão

Obs.

Cód. Q.Material Folha

PORTAS

Obs.

Folha (L x H)

Material Marcos e Alizares Tamanho Total Tipo de Proteção/ Aparência Tipologia

LEGENDAS

TABELA DE LEITOS

LEGENDA

FO Oxigênio Medicinal

FV C Vácuo Clínico

FA M Ar Comprimido Medicinal

EE Elétrica de Emergência

ADE  A depender dos equip.

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA TÉCNICA

ANVISA

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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CIRCULAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA DE CORTES

ANVISA

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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LEGENDA

FO Oxigênio Medicinal

FV C Vácuo Clínico

FA M Ar Comprimido Medicinal

EE 6 Elétrica de Emergência

ADE  A depender dos equip.

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA BAIXA REDE

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA BAIXA HIDRÁULICA

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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ACESSO

LEGENDA

ESPECIFICAÇÕES

PORCELANATO RETIFICADO 60X60 COR

CLARA

MANTA VINÍLICA TARKETT ICE

MANTA VINÍLICA TARKETT AZUL

RALO EM AÇO INOXIDÁVEL

Áreas molhadas.

2- Deverão ser instalados novos ralos com devido escoamento d'água, os ambientes que já possuem ralo  deverão ser 

1- Rodapé com  H=0,20cm, embutido na parede. 

OBSERVAÇÕES:

trocados por ralos em aço inoxidável.

FLUXO PARA ESCOAMENTO

Áreas molhadas.

QUANTITATIVO

59,95m² + 10% = 65,95m²

450,00m² + 10% = 495,00m²

228,00m² + 10% = 250,70m²

Argamassa Regularizadora

REGIÃO PISO

Substrato

Laje de concreto

Acabamento Cerâmico

REGIÃO PAREDE

Acabamento Cerâmico

DETALHE
ÁREAS MOLHADAS
SEM ESCALA

Rodapé

Pintura Tinta Epoxi Branco Gelo

Substrato

Laje de concreto

Arredondamento nos cantos

DETALHE  RODAPÉ
SEM ESCALA

Piso Vinílico

REGIÃO PAREDE

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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PLANTA BAIXA DE PEDRA

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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PLANTA BAIXA CANTONEIRAS E BATE MACA

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA BAIXA FORRO

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA BAIXA FORRO

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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ACESSO

 Divisória  01

ENGENHEIRA CIVIL
CREA 201291771-2

PLANTA BAIXA ABERTURAS

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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REFORMA DA UTI ADULTO

INDICADAS
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Obs.: Todas os vidros fixos de 2m polarizados serão

neste padrão.
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PLANTA BAIXA ABERTURAS

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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Vidro Laminado 8mm

Apoio 0,05 x 0,05 x 3,05

Vista Divisória  01

Planta Baixa Divisória 10

Perfil Aluminio 0,5cm

Perfil Aluminio 0,3cm

Obs.: Todas as divisórias de leitos serão neste padrão,

conferir apenas as medidas.

Com Película Branco Leitoso
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PLANTA BAIXA ABERTURAS

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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PLANTA NOVA UTI

EXECUTIVO

1- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE

DEVE ANALISAR ASPECTOS COMO: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, FIXAÇÕES, ESTABILIDADE E VIABILIDADE DA EXECUÇÃO.

2- SE PARA MELHOR EXECUÇÃO, HOUVER NECESSIDADE DE ALGUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, O FORNECEDOR DO

SERVIÇO DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO PARA ESTUDAR A MELHOR SOLUÇÃO;

3- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO ENTRAR EM CONTATO.
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